










如刚开机显示功率因数负数，经确认电压和电流相位也连接正确，此种情况是电容
柜某支路触点粘连或用户系统本身为容性负荷造成，例如用户系统接有很多应急照
明灯，由于照明灯内部为电池，小负荷时电网就很容易是容性系统了，所以功率因
数为负值是正确的，有些大型商场或充电桩在负荷很大时也是容性系统，这时就应
该补偿电感，而不是电容器了，可考虑采用SVG等补偿;

8. 无负荷或轻载时,控制器也投入很多回路,造成无功倒送罚款
    因为低无功而不投或投入很少, 但当电容柜接触器触点部分正常情况下,控制器会

粘连,导致三相电容器缺相接入电网,轻载时系统可能由于电容的不平衡发生移相,致使
控制器电流取样相变为感性,从而导致控制器投入电容,所以用户应经常对补偿装置进
行维护,及时更换烧坏保险和接触器,或采用有缺相保护的开关器件等措施. 
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